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Performanta energetica a cladirii Energeticé: 64
Sistemul de certificare: Mefodologia de calcul al . .
Performantei Energetice a Clédirilor elaboraté in c%ﬁgggfé C'ri‘f"é’r?ft ge

agiicarea Legii 372/2006

Eficientd energetica ridicata

rgetica

Eficienta energetica scazuta

Q

Certificat de performanta ene

Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 285.21 148.77
indice de emisii echivalent CO» [kgcoz/m?an] | 61.978 22.95
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m2an] pentru: Cladirea Ciadirea de
certificata referinté
Incalzire: 248.26 E B
Apa calda de consum: 9.93 A A
Climatizare: 11.79 A A
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 15.23 A A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?2an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Cladire administrativa — C6 , Piata Centrala
nr. 6, C.F./N.C. 80558 - C6, mun. Bistrita, judetul Bistri{a
Nasiud

Categoria cladirii: Birouri, magazine

Regim inaltime: P+1E+M

Anul construirii: 1904

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare

Aria utild incalzita: 410.02 m?
Aria utild: 603.04 m?

Aria construita desfagurata: 720 m?
Volumul interior al _c!édirii: 1185.86 m*®

Programul de caicul utilizat: __ AllEnergy Cladiri v9.0

T Dp |

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri: ( 3000, |
idata inregistrérii /

Specialitatea Seria §i
(c. i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat ¢ tulUl'j(p registr
de atestare  au i
S ppvrna O
ci Cozmanciuc Ruxandra DA/02021 3.2022

i stampila——

auditorutui

Clasificarea energetica « clddivii este facind fiunctie de consumuld tatal de energie of cladivii. estimat prin analiza ternied

s energeticg a constructivi si instalagiifor aferente.
Notarea energeticd o clddivii fine seama de penalizarile datovare wilizarii nerativnale a energiei
Perioadu de valabilitate a prezentdne Certificar Energetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestiia



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRI
QO Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cilduré anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:
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248.26 Kwh/m?an 9.93 Kwh/m2an 15.23 Kwh/m?an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE , .
CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
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285.21 Kwh/m2an 11.79 Kwh/m?an - Kwh/mZan

O Performanta energetica a cladirii de referinta
Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetica
Incalzire: 116.11
Apa calda de consum:  8.32
Climatizare; 11.85 100 j e
Ventilare mecanica: - o T
lluminat: 12.49 ,:- AL L_r_--_-:f—/;'//ﬂ
oA~

Q Penalizari acordate cladirii certificate gi motivarea acesto
Po=1.46 dupa cum urmeaza:

= Cladir individuale : =1

= Cladin individuale = =1

=  Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse AN =1.02

s Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice Ny _"To \ =1

v Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in total du;@‘ﬁmﬁ‘iui SEezon =1
de incalzire 57

= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, = 1
functionale P8 =

= Exista contor general de caldura pentru incalzire, dar nu exista contor general de =107
caldura pentru apa calda de consum Prstlt

»  Tencuiala exterioara cazuta total sau partia! ps =105

s  Peretii exteriori prezinta urme de igrasie ps =1.05

s Acoperis spart/neetans a actiunea ploii sau a zapezii pm=1.1

= Alte tipuri de cladiri pri=1

= Cladire fara sistem de ventilare organizata pz=1.1

O Recomandari pentru reducerea costuriler prin imbunétatirea performantei energetice a
cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:
A se vedea documentatia anexata.

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:
A se vedea documentatia anexata.

Clasificarea energetioa a cladirii este fucuta funciie de conswmud total de energie af cladirii. estimat prin apali=d termicd
§i energeticd a consirucier g1 instelatiifor aferenie.

Notarea encrgeticd a clddiril fine seama de penalizarite datorate wilizarii nevagionale a encrgiet.

Perioada de valabilitare a prezenndui Certificar Energetic este de 10 anr de la data eliberarii acestuia



